
DN 300

DN 300 B

D
N

 300

D
N

 300
D

N
 300

D
N

 300

DN 300

DN 300

D
N

 300

D
N

 300

D
N

 300

D
N

 1
50

DN 150

Übereich

Ü
bereich

D
N

 200

D
N

 100

Niederzone

DN 150

DN 150

DN 150

N
iederzone

Hausanschluss

DN 200

Abgasleitung Notstromaggregat

Lage unbekannt

DN 300 GGG

D
N

 200 Beton - 111,00 m
-

R
W

-Kanal

DN 300 B

Versorger - G
AS - M

D
N

Versorger - GAS - MDN

Dachboden

Schaltraum

Abstellraum

Büro

Bediengang

Oxidator

Bediengang
Lager

Werkstatt

N
ot

st
ro

m
ag

gr
eg

at

12
6 

kV
A

Eingang

WC

Filter

Filter

Einstieg WK

Lage prüfen

Be- Entlüftung

DN 300 AZ

Be- Entlüftung

DN 300 AZ

20 KV Erdkabel

G
rabenverrohrung

D
N

 300 G
G

G
 0,5%

 - 30,00 m
 -

Extensive Dachbegrünung

Substrat durch Drittfirm
a

30 m
 M

aschendrahtzaun

rückbauen

Anbindung Asphalt

an Bestand

Anbindung Asphalt

an Bestand

DN 100 PVC

HA-Schacht

20 KV Erdkabel

Schotterrasen

best. Zaun

Grabeneinlauf
S= 340.80

Schotterrasen

Zaun

Höhenfestpunkt

Eingang  1,00 m

Schiebetoranlage  4,00 m

Graben
Breite 1,00 m
Tiefe 0,50 m

Graben
Breite 1,00 m
Tiefe 0,50 m

341.40

Zufahrt

Hecke / Bäum
e

DN 200 Rohwasser vom

Tiefbrunnen II

RW-Schacht 1
D= 341.67
S= 340.04

Grabenverrohrung
S= 340.95

Grabenauslauf
S= 340.90

D
N

 100 W
eiherhof

D
N

 100 R
ohw

asser vom

Tiefbrunnen I m
it Brunnenhaus

D
N

 150 R
ohw

asser

vom
 Tiefbrunnen III

Fahrbahn

Hecke

DN 200 Rohwasser

D
N

 200

Schlam
m

w
asser

DN 200 Rohwasser vom

Tiefbrunnen II

D
N

 200 R
ohw

asser von

den Tiefbrunnen I, II und III

Kompost

Hochbeet

Montageschacht

Podest

Podest

Wasserwerk Schwand

Fahrbahn

G
ehw

eg

Überlaufschacht

ca. 1 x 1 m

D= 341.52

S= 339.80

Schlammbehälter ca.

3 x 3 m

D= 341.52

S= 338.82

R
other Straße

Abluftschacht

Notstromaggregat

WW 4
D= 341.31
S= 340.39

WW 3
D= 340.80
S= 340.20

WW 2
D= 341.60
S= 339.74

WW 1
D= 341.57
S= 339.55

B28
D= 341.23
S= 339.29

B27
D= 341.27
S= 339.34

HFP 1  Nagel
341.417 müNN

25

27

22
a

H
sN

r.
 2

6

31
29

22

24

22
b

Wasserwerk

R
other S

traß
e562/2 555/1

91/3

522

522/6

522/5

/4

522/2

555

554

D
N

 100 PVC
 Sickerrohr

1,0%
 - 4.70 m

 -

DN 100 PVC Sickerrohr  1,0% - 16.70 m -

DN 100 PVC Sickerrohr  1,0% - 15.00 m -DN 100 KG

(Ableitung Drainage)

ca. 8,0% - 9.00 m -

D
N

 100 PVC
 Sickerrohr  1,0%

 - 23.00 m
 -

D
N

 100 D
rainage als Ü

berflutungsschutz

der N
achbargrundstücke

G
efälle ca. 0,50%

 - Tiefe ca. 50 cm

D
N

 100 D
rainage als Ü

berflutungsschutz

der N
achbargrundstücke

G
efälle ca. 0,50%

 - Tiefe ca. 50 cm

DN 100 Drainage als Überflutungsschutz der

Nachbargrundstücke Gesamtlänge ca. 105 m

D 3
WK erdüberdeckt

F 1
Grünfläche

D 2
Anlagentechnik

D 1
Anlagentechnik

P2
Einfahrt u. Gehweg

P1
Zufahrtsstraße

P3
Einfahrt u. Gehweg

F 2
Grünfläche

F 3
Grünfläche

F 6
Grünfläche

F 5
Grünfläche

F 4
Grünfläche

D 4 (Altbau)

Anlagentechnik

Schneider
Schneider

Zweckverband zur Wasserversorgung
der Schwarzachgruppe

Neubau Wasserwerk Schwand mit Absetzbehälter
Wasserversorgung Schwarzachgruppe -

Ke.

INGENIEURE    KELLERMANN


