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DATUM:  15.07.2021

VERFASSER:

ZV ZUR ABWASSERBESEITIGUNG IM UNTEREN SCHWARZACHTAL
UMBAU DES STAURAUMKANALS GROÇSCHWARZENLOHE

DATUM: .....................

BAUHERR:
IM UNTEREN SCHWARZACHTAL
SCHWABACHER STRASSE 8

WENDELSTEIN90530

ZV ZUR ABWASSERBESEITIGUNG 

............................................................

NR.  NDERUNG DATUM GEZ.

AUSF¦HRUNGSPLANUNG

A 4

ZEICHENERKL RUNG:

          best. Kanalnetz

          Gewªsser

                                  geplanter Wartungsweg

                                  geplante UmbaumaÇnahme
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DN 250
Typ 3

Notumlaufleitung
DN 200 Edelstahl

322.95

R¿ckstauklappe
DN 300

1.0 / 0.4 1.0 / 0.4

R¿ck-
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DN700, 7.97, 8.79ă

DN700, 7.60,  2.63ă

A

DN1000, 41.13, 5.35ă
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Ï 0.25
Ï 0.30

Montageºffnung
0.80 / 0.80
mit Dunsthut

DN 80 Edelstahl V2A

Montageºffnung
1.00 / 1.00

DR 131
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323.40

323.10

322.25
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323.05
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Sohlsicherung mit Wasserbausteinen
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323.16
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DETAILPLAN STAURAUMKANAL

DATUM: 15.07.2021  

VERFASSER:

ZV ZUR ABWASSERBESEITIGUNG IM UNTEREN SCHWARZACHTAL
UMBAU DES STAURAUMKANALS GROÇSCHWARZENLOHE

DATUM: .....................

BAUHERR:
IM UNTEREN SCHWARZACHTAL
SCHWABACHER STRASSE 8

WENDELSTEIN90530

ZV ZUR ABWASSERBESEITIGUNG 

............................................................

GRUNDRISS

SCHNITT  D - D

Zeichenerklªrung:
Bestand

UmbaumaÇnahmen

aufzulassende Bauteile

NR.  NDERUNG DATUM GEZ.

GRUNDRISS UND SCHNITT

SCHNITT  E - E

Aussparungen und Einbauten nach Angaben der
Lieferfirmen

Gr¿ndung nach Bodengutachten bzw. Angaben
des Bodengutachters

Unfallverh¿tungsvorschriften des GUV beachten

Einbetonierte Edelstahl-Einbauteile d¿rfen nicht
mit der Bewehrung verbunden werden oder
mit dieser in Ber¿hrung kommen!

Gerinne-, F¿ll- und Ausgleichsbeton sowie
Estriche sind nach Angaben der Bauleitung
auszuf¿hren!

MaÇe bei Anschluss an Bestand sind vor Ort
zu pr¿fen!
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0
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l = 6.35m

1.
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1.
40

3.
40

Steigb¿gel

.30 6.40

7.00

Siebrechen

322.27

322.10

1.01 .40
Auswurf

.30

GRUNDRISS
Ausleitungs-
bauwerk
(siehe Plan-Nr. A7)

AA

90Á

92Á

.25 1.39 4.91 .29

B

C

Flachstabgitter verzinkt

91Á

322.25

322.26

322.29

0.50%

322.27

322.30

322.30

Erdungsfestpunkt
einseitig
A = 323.55

Erdungsfestpunkt
einseitig
A = 323.55

Erdungsfestpunkt
einseitig
A = 323.55

2x Hauff
Doppel-Dichtpackung
HSI 150-K2/X
A = 323.55

Anschlussfahne
0,5m ¿ber Gelªnde
f¿r Schalthaus

Erdungsanschluss
an Ringerder

Erdungsanschluss
an Ringerder
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ng
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Erdung ca. 50 cm
unter Bodenplatte

Gitterrostabdeckung
MW 30 x 30 mm,
TS 40 / 4 mm, verzinkt
verschlieÇbar

320.30

322.32 322.33

10 cm Sauberkeitsschicht

OK St¿tzwand

SCHNITT A - A
324.80

321.35
Ausleitungs-
bauwerk
(siehe Plan-Nr. A7)

urspr¿ngliches Gelªnde
322.80

323.00

323.35

.30 1.39 4.95

.3
0

2.
20

.3
0

1.
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.30

6.94

SCHNITT B - B

322.25

323.85

323.40

323.10

322.10

.30 1.40 .30

DN 1000

1.40

OK Gitterrostabdeckung

2.
20

.3
0

.6
0

Flachstabgitter verzinkt

321.80

10 cm Sauberkeitsschicht

323.98 323.96

323.73

321.83

OK Schwelle 322.90

322.32322.31

324.00 324.00

.30

3.70

.3
0

1.
00

urspr¿ngliches Gelªnde

DN1000

5.35ă

urspr¿ngliches Gelªnde

323.70

323.40

323.10

322.10

321.80

323.70

324.00

Siebrechen

322.26

322.41

Erdungsfestpunkt
einseitig
A = 323.55

Erdungsfestpunkt
einseitig
A = 323.55

2x Hauff
Doppel-Dichtpackung
HSI 150-K2/X
A = 323.55

2x Hauff
Doppel-Dichtpackung
HSI 150-K2/X
A = 323.55

10 cm Sauberkeitsschicht

.30

SCHNITT C - C
OK St¿tzwand
324.80

OK Gitterrostabdeckung
324.00

322.27

323.96

323.73

323.40

323.10

321.80

.30 1.39 .30 .301.40

3.70

Ausleitungs-
bauwerk
(siehe Plan-Nr. A7)

DN 1000

.4
5

urspr¿ngliches Gelªnde

322.10

321.35

323.23

321.85

Siebrechen

322.29 322.30

323.85

Erdungsfestpunkt
einseitig
A = 323.55

Aussparungen und Einbauten nach Angaben der
Lieferfirmen

Gr¿ndung nach Bodengutachten bzw. Angaben
des Bodengutachters

Unfallverh¿tungsvorschriften des GUV beachten
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BECKEN¦BERLAUF

DATUM: 15.07.2021  

VERFASSER:

ZV ZUR ABWASSERBESEITIGUNG IM UNTEREN SCHWARZACHTAL
UMBAU DES STAURAUMKANALS GROÇSCHWARZENLOHE

DATUM: .....................

BAUHERR:
IM UNTEREN SCHWARZACHTAL
SCHWABACHER STRASSE 8

WENDELSTEIN90530

ZV ZUR ABWASSERBESEITIGUNG 

............................................................

NR.  NDERUNG DATUM GEZ.

ORTBETON

ZEICHENERKL RUNG:

Bestand

UmbaumaÇnahmen

aufzulassende Bauteile

Fundamenterder

Ringerder

Kabeldurchf¿hrungen

Einbetonierte Edelstahl-Einbauteile d¿rfen nicht
mit der Bewehrung verbunden werden oder
mit dieser in Ber¿hrung kommen!

Gerinne-, F¿ll- und Ausgleichsbeton sowie
Estriche sind nach Angaben der Bauleitung
auszuf¿hren!

MaÇe bei Anschluss an Bestand sind vor Ort
zu pr¿fen!
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